Oldehion Fiterkeskhod 2

€900 10 g

Teletoom 14053

Gemeente Ieeuwarden

Dirast

Sector
Conaal
Bijlagen

Datum

Stichting Strong-1D

Willem Loréstraat 15a
8921 CG LEEUWARDEN

Controle brandveiligheid Bote van Bolswertstraat 5-9/Willem Loréstraat 13-29

te Leeuwarden
2021-058439

Fysiek domein

Duurzame omgevingskwaliteit

2 9 SEP. 202

27 september 2021, verzonden:

Geachte

Op 8 september 2021 hebben de heren X
inspecteurs omgevingsvergunningen van het team Toezicht en Handhaving van

gemeente Leeuwarden, een controle brandveiligheid uitgevoerd in de
bouwwerken die in gebruik zijn door Strong-ID gelegen aan de Bote van
Bolswertstraat 5-9 en Willem Loréstraat 13-29 te Leeuwarden. U was hier met
uw collega, als leidinggevenden van Strong-ID en gebruiker van de betreffende
bouwwerken bij aanwezig. Het doel van de controle brandveiligheid op 8
september 2021 was om ter plaatse de betreffende bouwwerken te beoordelen
op brandveiligheid en of wordt voldaan aan de geldende
brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit.

Organisatie Strong-ID en gebruik bouwwerken
Stichting Strong-ID biedt intensieve (woon)begeleiding aan (jong)volwassenen.

De bouwwerken die op 8 september 2021 zijn bezocht betreffen de volgende

bouwwerken: )
twee bovenwoningen; geen woonfunctie voor een kamergewijze verhuur

(maximaal vier wooneenheden per woning) > Bote van Bolswertstraat 5 en

9 (GO iedere woning 114 m?);
sportzaal en gemeenschappehlke keuken > Bote van Bolswertstraat 7 (GO

312 m?); )
meerdere woningen in een woongebouw > Willem Loréstraat 13 t/m 29

(GO iedere woning ca. 50 m").
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Gebruiksfunctj
De appartemenfesnb;;:wmke“ trong'l0 ijn zelfstandige
gt 8€N aan ge \yillem Loréstraat 13 t/m 29 zijn zelfstandige
woonfuncties gelegen in een Wog uw. leder appartement is een
afzonderlijk brandcompmu’mon( :L l‘b;’)ij l.ussc‘n de appartementen onderling
een weerstand tegen branddoorshﬂa»’n prandoverstag (WBDBO) van ten minste
60 minuten en tussen de appmtm;,g‘ twn en het centrale viuchttrappenhuis een
WBDBO van ten minste 30 minuton““.\wczig moet zijn, e.e.a. volgens
oorspronkelijke bouwvengu,,,,ing.' a
De twee woningen gelegen aan de Bote van Bolswertstraat 5 en 9 zijn twee
afzonderlijke woningen met ieder pen eigen ingang en interne trap. Tussen de
twee woningen moet een WBDBO van ten minste 20 minuten aanwezig zijn
(bestaande bouw). In iedere Woning zijn vier kamers (wooneenheden) gelegen
wat inhoudt dat de twee woningen geen woonfunctie voor kamergewijze
verhuur zijn.

Conclusie: in de twee woningen gelegen aan de Bote van Bolswertstraat 5 en 9
en de appartementen gelegen aan de Willem Loréstraat 13 t/m 29 zijn, naast de
eerder vermelde WBDBO, geen enkele brandveiligheidsvoorzieningen vereist.

Te nemen maatregelen (voorschriften gesteld uit Bouwbesluit):

= Op de dakrand van het platte dak tussen de woningen (achterzijde Bote
van Bolswertstraat 5 en 9) en het kantoor, moet een afvalbeveiliging
worden geplaatst. De bovenzijde van de afvalbeveiliging moet 1 meter
zijn vanaf de bovenzijde van het platte dak.

- Ter plaatse van het bordes aan de bovenzijde van de buitentrap moet
eveneens een afvalbeveiliging (leuning) worden geplaatst waarvan de
bovenzijde 1 meter vanaf het bordes is gemeten.

- De deurkozijnconstructies van de appartementen aan de Willem
Loréstraat 13 t/m 29 moeten ten minste 30 minuten zijn afgewerkt. De
vloerconstructies en de doorvoeringen die door de brandwerende wand-
en vloerconstructies voeren van de appartementen moeten ten minste 60
minuten brandwerend zijn afgewerkt.

- De onderzijde van de dakconstructie alsmede de stalen bouwconstructie
van de oude sportzaal moeten brandwerend worden uitgevoerd op het
moment dat in de oude sportzaal woningen worden gerealiseerd (stalen
bouwconstructie brandwerend bekleden of brandwerend coaten).

- De trapleuningen in de woningen aan de Bote van Bolswertstraat 5 en9
moeten worden teruggeplaatst.

Adviezen brandveiligheid
De volgende adviezen op het gebied van brandveiligheid worden gegeven.

Woningen gelegen aan de Bote van Bo|swertstraat 5 en 9:

- Rookmelders plaatsen volgens NzN 2555 (gekoppeld op het lichtnet) en
onderling gekoppeld in alle kamers, gang, overlopen en gezamenlijke
keuken. Tip: er is een nieuw systeem met rookmelders die kunnen worden
afgelezen door middel van een app op een telefoon, waarbij deze
rookmelders niet gekoppeld zijn op het lichtnet, maar gevoed worden
door een lithium batterij (Google op: rookmelder gateway app).

- Het zachtboardplafond en houten latten in gezamenlijke keukens en
gang/overlopen verwijderen en gipsplaat terugplaatsen. .

- Draagbare blustoestellen hangen, in de overlopen en gezamenlijke keukens
(bv. 6 liter schuim). .

. Wandcontactdozen nalopen op beschadigingen en deugdelijk herstellen.

Appartementen gelegen aan de Willem Loréstraat 13t/m29:
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Rookmelders plaatsen volgens NEN 2555 (gekoppeld op het lichtnet) in
alle appartementen. Tip: €r IS €en nieuw systeem met rookmelders die
kunnen worden afgelezen door middel van een app op een telefoon,
waarbij deze rookmelders niet gekoppeld zijn op het lichtnet, maar
gevoed worden door een lithium batterij (Google op: rookmelder gateway

app). .
- Draagbare blustoestellen hangen in de overlopen (bv. 6 liter schuim).

Eigen verantwoordelijkheid
U bent als gebruiker van het bouwwerk zelf verantwoordelijk voor het
brandveilig gebruik.

Wat moet u doen:

Wij stellen u in de gelegenheid om de te nemen maatregelen (niet de adviezen)
binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief in overeenstemming te
brengen met wet- en regelgeving.

Vragen
Mocht u over het voorgaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen
met de heer inspecteur omgevingsvergunning.

Wij danken u voor uw medewerking, Voor vragen en of opmerkingen over deze
brief kunt u contact opnemen met de heer

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen:

Teamleider Toezicht en Advies, bou¥ en miliey,






